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Wszyscy wykonawcy

Odpowiedz na zapytanie Nr 17 zlozone w dniu 03.10.2012 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na rozbudowe oczyszczalni §ciekdw w Przectawiu.

Pytanie 1:
W nawigzaniu do SIWZ, Rozdziat VIl pkt. 2,3,c: Warunki ud
oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych we
bedzie uznany za speiniony, jezeli Wykonawca ztozy o$wi
warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwie
dysponuje lub bedzie dysponowac nastepujgcymi osobami z
zamowienia:
- kierownik robot elektrycznych i AKPIA posiadajacy:
- co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego aa
robot z zakresu budowy sieci elektroenergetyczi

izialu w postepowaniu
runkow (..), Warunek
adczenie o0 spetnieniu
nia oraz wykaze, ze,
dolnymi do wykonania

stanowisku kierownika
\ych oraz automatyki

kontro!no-pomiarowej i automatyzacji (liczonego| od dnia uzyskania
uprawnien),

- uprawnienia budowlane do kierowania robotamii budowlanymi bez
ograniczen W zakresie siecl, instalacji elektrycznych i

wazne uprawnienia
c$niej obowigzujgcych

elektroenergetycznych albo odpowiadajgce im
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wcz
przepisow,
- posiadajgcy zaswiadczenie kwalifikacyjne D do 20 kW
Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiajacy ddpuszcza rozdzielenie
kompetencji osobowych kierownika robot elektrycznych i AKPIA, i uzna spetnienie
warunku okreslone w SIWZ Rozdziat VIl pkt. 2.3.c jezeli Wykonawca wykaze, ze
dysponuje osobg posiadajgcg co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego na
stanowisku kierownika robot z zakresu budowy sieci elektrpenergetycznych oraz
automatyki kontrolno-pomiarowej i automatyzacji (liczonegp od dnia uzyskania
uprawnien), posiadajacg uprawnienia budowlane do |kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i
elektroenergetycznych albo odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych pfzepisow, oraz drugg
osobg posiadajgcg aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne D dd 20 kV.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza rozdzielenie kompetendii osobow
elektrycznych i AKPIA, i uzna spetnienie warunku okreslone w

2.3.c, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje osoba posiadg

doswiadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robét z
elektroenergetycznych oraz automatyki

kontrolno-pomiar

ych kierownika robot
5IWZ, Rozdziat VII pkt
jacg co najmnigj 5 lat
zakresu budowy sieci
pwe] | automatyzacji

(liczonego od dnia uzyskania uprawnien), posiadajacg uprawnienia budowlane do

kKierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w zak

resie sieci, instalacji
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elektrycznych i elektroenergetycznych albo odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczeSniej obowigzujacych

przepiséw, oraz drugg osobg posiadajgcg aktualne zaswiaddzenie kwalifikacyjne D
do 20 kV.
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